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LIVELLO FINITO INTERNO

1) TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO

2) TUTTE LE ELEVAZIONI SONO IN MILLIMETRI E SONO RIFERITE ALLA QUOTA 0.00
TALE ELEVAZIONE E° POSTA +500mm SOPRA LA QUOTA 0.00 DI RILIEVO CORRISPONDENTE

AL PICCFERRO 100

3) CONGLOMERATI:
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI:

CALCESTRUZZO MAGRO:

RESIST. CARATT. RCK A

RESIST. CARATT. R_=15 MPa

4) ACCIAIO DI ARMATURA CONTROLLATO TIPO B 450 C CON TENSIONE DI SNERVAMENTO

> 450 MPa

5) TUTTE LE ARMATURE DOVRANNO AVERE ANCORAGGIO NEL CONGLOMERATO O SOVRAP—

POSIZIONE CON ALTRE IN ACCORDO AL D.M.

14 SETTEMBRE 2005

6) PER QUANTO POSSIBILE E OVE DIVERSAMENTE NON SPECIFICATO LE ARMATURE
DOVRANNO ESSERE DISPOSTE IN MODO UNIFORME E SIMMETRICO

7) LA CHIUSURA DELLE STAFFE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON PIEGATURA A 135’

8) COPRIFERRO (RIFERITI ALL'ESTERNO DELLE STAFFE):

FONDAZIONI

4.0 CM

9) PER MODALITA” DI ESECUZIONE E PROVE SUL BONIFICO VEDERE SPECIFICA TECNICA

DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE

P

D> 49 per ¢ <20
D, > 79 per >-20

mm.
mm.

— LA LUNGHEZZA MINIMA DI ANCORAGGIO DELL'ARMATURA VERTICALE DI RIPRESA
DOVRA" ESSERE DI 60 @ SALVO DIVERSAMENTE INDICATO.

— LA LUNGHEZZA MINIMA® DELLA SOVRAPPOSIZIONE NELLE BARRE DI ARMATURA
DOVRA" ESSERE DI 60 @ SALVO DIVERSAMENTE INDICATO.

— LE LUNGHEZZE DELLE BARRE E DELLE STAFFE SONO RIFERITE ALLINGOMBRO

— LE LUNGHEZZE DI TAGLIO DELLE ARMATURE SONO DA VERIFICARE A CURA
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